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SUBASTA INVERSA ELECTRONICA
SIE-UA-2023-024

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

SECCIÓN I

CONVOCATORIA

Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o
compromisos de asociación, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores – RUP, que
tengan su domicilio fiscal en el Ecuador, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para
REPOTENCIACIÓN Y RECAMBIO DEL SISTEMA DE RESPALDO UPS Y DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
PARA DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.

Aquellos proveedores que no hayan sido invitados automáticamente a través del Portal Institucional del SERCOP,
siempre que estén registrados en la categoría del producto, CPC, correspondiente, podrán auto invitase, hasta
antes de la fecha límite para presentación de ofertas para participar en el procedimiento.

El presupuesto referencial es de NO DISPONIBLE dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA, y el
plazo estimado para la ejecución del contrato es de 1215 días , contado DESDE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN
QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE.

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del SERCOP
(www.compraspublicas.gob.ec); únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la
notificación de la adjudicación, pagará a UNIVERSIDAD DE LAS ARTES el valor de 0,00000 dólares de
Estados Unidos de América, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP.

2. Los interesados podrán formular preguntas en el término de (mínimo de 1 y máximo de 3 días), contado a
partir de la fecha de publicación, de acuerdo a lo que establezca UNIVERSIDAD DE LAS ARTES . La
Comisión Técnica y/o máxima autoridad o su delegado  absolverá obligatoriamente todas las preguntas y
realizará las aclaraciones necesarias, en un término de (mínimo de 1 y máximo de 3 días) subsiguientes a
la conclusión del período establecido para formular preguntas y aclaraciones.

3. La oferta se presentará de forma física en UNIVERSIDAD DE LAS ARTES o Secretaría de la Comisión
Técnica, según corresponda, ubicada en BOYACÁ S/N y 10 DE AGOSTO, Refencia: EX EDIFICIO EL
TELÉGRAFO, o de forma electrónica a través del Portal Institucional del SERCOP, caso en el que para ser
válida deberá estar firmada electrónicamente; hasta las 16:00 del día 22 de septiembre del 2023 , de
acuerdo con lo establecido en el calendario del proceso y de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-.

4. Si la calificación realizada por UNIVERSIDAD DE LAS ARTES o Comisión Técnica, según corresponda ha
sido aceptada por la máxima autoridad o su delegado, se dispondrá que los oferentes habilitados
presenten sus ofertas económicas iniciales a través del Portal Institucional del SERCOP, las mismas que
deberán ser inferiores al presupuesto referencial.
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Para poder participar del mecanismo electrónico en el Portal, al momento de realizarse la puja, los
oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores.

5. En el día y hora señalados en el Convocatoria, se realizará la puja hacia la baja a través del Portal
Institucional.

6. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria:

Número de Partida Descripción

2023.086.9999.0000.83.00.000.001.000.0901.8401
04.000000.001.0000.0000

REPOTENCIACIÓN Y RECAMBIO DEL SISTEMA
DE RESPALDO UPS Y DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN PARA DATA CENTER DE LA
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA.   Los
pagos se realizarán:  

Anticipo: Se otorgará un anticipo de 50%. 50 por ciento del valor del contrato, excepto el rubro de
mantenimiento en calidad de anticipo, de acuerdo al valor proporcional inscrito a este proceso con la
suscripción del contrato y entrega de las garantías correspondientes  

Forma de pago: Pago contra entrega de 50%. el 50 por ciento contra entrega de la totalidad de los bienes
objeto de la presente contratación, previo informe favorable del administrador del contrato, suscripción del
acta de entrega recepción definitiva y presentación de la factura correspondiente por parte del contratista.
Los valores del mantenimiento preventivo serán cancelados en partes iguales por cada visita anual.  

7. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones
del SERCOP y el presente pliego.

8. UNIVERSIDAD DE LAS ARTES se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de
contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

           GUAYAQUIL, 06 de septiembre del 2023

 

           CÉSAR GUEVARA MACAS

           Director de Tecnologías y Sistemas de Información

           UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
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SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O
TÉRMINOS DE REFERENCIA.

  

2.1  Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta  de origen ecuatoriano
de mejor costo, en los términos del numeral 17 del artículo 6 de la LOSNCP, para la REPOTENCIACIÓN Y
RECAMBIO DEL SISTEMA DE RESPALDO UPS Y DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA DATA CENTER
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES 

Si en el procedimiento de contratación no hubiere oferta u ofertas consideradas de origen ecuatoriano, la entidad
contratante considerará y analizará las ofertas que no se consideren ecuatorianas que se hubieren presentado. 

2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de NO DISPONIBLE, con sujeción al Plan Anual de
Contratación respectivo), NO INCLUYE IVA. 

Código
CPC

Descripción del bien o
servicio

Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

461220011 AIRE ACONDICIONADO
DE PRESIÓN PARA
DATA CENTER TIPO
INROW

u 2 NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

461220011 Extensión de garantía
para un total de 3 años

u 2 NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

461220011 UPS ON LINE PARA
DATACENTER

u 2 NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

461220011 GARANTÍA DE UPS DE
15 KVA PARA
DATACENTE TIPO
TORRE

u 2 NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

461220011 ACOMETIDA IN / OUT
UPS

u 2 NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

461220011 TABLERO DUAL PARA
DATA CENTER

u 1 NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

461220011 ACOMETIDA ELECTRICA
PARA INSTALACIÓN DE
UPS Y AIRE
ACONDICIONADO DE
PRECISIÓN

u 1 NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

461220011 SISTEMA DE
MONITOREO PARA
DATA CENTER

u 1 NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

461220011 ADECUACIÓN ESPACIO
FÍSICO DATA CENTER

u 1 NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

461220011 MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE AIRES

u 3 NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE
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Código
CPC

Descripción del bien o
servicio

Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

ACONDICIONADOS
PARA DATACENTER
TIPO INROW

461220011 MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE UPS
PARA DATACENTER
TIPO TORRE

u 3 NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

Total: NO DISPONIBLE

2.3 Especificaciones técnicas o términos de referencia: Las especificaciones técnicas y/o términos de
referencia para la presente contratación se detallan a continuación: 

Especificación Técnica

No. Descripción Cantidad Unidade
s

Precio re
ferencial
unitario

Precio re
ferencial
subtotal

CPC 9

1 AIRE ACONDICIONADO DE PRESIÓN
PARA DATA CENTER TIPO INROW

2 u NO DISP
ONIBLE

NO DISP
ONIBLE

4612200
11

Items de la Especificación Técnica

No. Atributo Características,
requisitos
funcionales o
tecnológicos

Condiciones de
uso

Cantidad Unidad

1.1 El sistema de Aire
Acondicionado de Precisión de
potencia 20 KW se debe
transportar, instalar, configurar y
puesta en marcha en el Data
Center ubicada

LAS DEMÁS QUE
DETALLA EL TDR

No. Descripción Cantidad Unidade
s

Precio re
ferencial
unitario

Precio re
ferencial
subtotal

CPC 9

2 Extensión de garantía para un total de 3
años

2 u NO DISP
ONIBLE

NO DISP
ONIBLE

4612200
11

Items de la Especificación Técnica

No. Atributo Características,
requisitos
funcionales o
tecnológicos

Condiciones de
uso

Cantidad Unidad

2.1 Garantía del proveedor o
fabricante de reemplazo del
equipo y/o sus partes durante 3
años, una vez que se haya

LAS QUE DETALLA
EL TDR

Página 6/24



UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Especificación Técnica
confirmado el daño del equipo
y/o sus p

No. Descripción Cantidad Unidade
s

Precio re
ferencial
unitario

Precio re
ferencial
subtotal

CPC 9

3 UPS ON LINE PARA DATACENTER 2 u NO DISP
ONIBLE

NO DISP
ONIBLE

4612200
11

Items de la Especificación Técnica

No. Atributo Características,
requisitos
funcionales o
tecnológicos

Condiciones de
uso

Cantidad Unidad

3.1 Debe proveer una autonomía
mínima de carga de entre 7 min
/ 19 minutos a media carga / ser
nuevos de paquete, no
remanufacturado, no
restaurado, no re

LAS DEMÁS QUE
DETALLA EL TDR

No. Descripción Cantidad Unidade
s

Precio re
ferencial
unitario

Precio re
ferencial
subtotal

CPC 9

4 GARANTÍA DE UPS DE 15 KVA PARA
DATACENTE TIPO TORRE

2 u NO DISP
ONIBLE

NO DISP
ONIBLE

4612200
11

Items de la Especificación Técnica

No. Atributo Características,
requisitos
funcionales o
tecnológicos

Condiciones de
uso

Cantidad Unidad

4.1 Garantía del proveedor o
fabricante de reemplazo del
equipo y/o sus partes durante 3
años, una vez que se haya
confirmado el daño del equipo
y/o sus p

LAS QUE DETALLA
EL TDR

No. Descripción Cantidad Unidade
s

Precio re
ferencial
unitario

Precio re
ferencial
subtotal

CPC 9

5 ACOMETIDA IN / OUT UPS 2 u NO DISP
ONIBLE

NO DISP
ONIBLE

4612200
11

Items de la Especificación Técnica

No. Atributo Características,
requisitos
funcionales o
tecnológicos

Condiciones de
uso

Cantidad Unidad
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Especificación Técnica

5.1 Se requiere implementar
acometidas A y B con varios
servicios desde los paneles
duales de UPS a los racks que
se desea alimentar con la
capacidad de c

LAS DEMÁS QUE
DETALLA EL TDR

No. Descripción Cantidad Unidade
s

Precio re
ferencial
unitario

Precio re
ferencial
subtotal

CPC 9

6 TABLERO DUAL PARA DATA CENTER 1 u NO DISP
ONIBLE

NO DISP
ONIBLE

4612200
11

Items de la Especificación Técnica

No. Atributo Características,
requisitos
funcionales o
tecnológicos

Condiciones de
uso

Cantidad Unidad

6.1 Debe constar de espacio para
montaje dentro del mismo
tablero un TVSS con sus
respectivas protecciones

LAS DEMÁS QUE
DETALLA EL TDR

No. Descripción Cantidad Unidade
s

Precio re
ferencial
unitario

Precio re
ferencial
subtotal

CPC 9

7 ACOMETIDA ELECTRICA PARA
INSTALACIÓN DE UPS Y AIRE
ACONDICIONADO DE PRECISIÓN

1 u NO DISP
ONIBLE

NO DISP
ONIBLE

4612200
11

Items de la Especificación Técnica

No. Atributo Características,
requisitos
funcionales o
tecnológicos

Condiciones de
uso

Cantidad Unidad

7.1 Se requiere implementar
acometidas apara alimenta el
tablero dual de UPS desde los
tableros principales de energía
de la Institución que incluya
cable

LAS DEMÁS QUE
DETALLA EL TDR

No. Descripción Cantidad Unidade
s

Precio re
ferencial
unitario

Precio re
ferencial
subtotal

CPC 9

8 SISTEMA DE MONITOREO PARA DATA
CENTER

1 u NO DISP
ONIBLE

NO DISP
ONIBLE

4612200
11

Items de la Especificación Técnica

No. Atributo Características, Condiciones de Cantidad Unidad
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Especificación Técnica
requisitos
funcionales o
tecnológicos

uso

8.1 1 módulo de expansión de
contactos 1 sonda de líquido 2
sensores de temperatura y
humedad 1 cámara para IP
Software Integrador que sea
compatible son

LAS DEMÁS QUE
DETALLA EL TDR

No. Descripción Cantidad Unidade
s

Precio re
ferencial
unitario

Precio re
ferencial
subtotal

CPC 9

9 ADECUACIÓN ESPACIO FÍSICO DATA
CENTER

1 u NO DISP
ONIBLE

NO DISP
ONIBLE

4612200
11

Items de la Especificación Técnica

No. Atributo Características,
requisitos
funcionales o
tecnológicos

Condiciones de
uso

Cantidad Unidad

9.1 Peinado, etiquetación y
organización de todos los cables
existentes en el Data Center El
oferente deberá retirar todo el
cableado eléctrico, datos y t

LAS DEMÁS QUE
DETALLA EL TDR

No. Descripción Cantidad Unidade
s

Precio re
ferencial
unitario

Precio re
ferencial
subtotal

CPC 9

10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
AIRES ACONDICIONADOS PARA
DATACENTER TIPO INROW

3 u NO DISP
ONIBLE

NO DISP
ONIBLE

4612200
11

Items de la Especificación Técnica

No. Atributo Características,
requisitos
funcionales o
tecnológicos

Condiciones de
uso

Cantidad Unidad

10.1 Mantenimiento preventivo
mínimo uno por año durante la
garantía, durante este periodo
se realizarán 2 visitas de
mantenimiento preventivo A/C .

LAS DEMÁS QUE
DETALLA EL TDR

No. Descripción Cantidad Unidade
s

Precio re
ferencial
unitario

Precio re
ferencial
subtotal

CPC 9

11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS
PARA DATACENTER TIPO TORRE

3 u NO DISP
ONIBLE

NO DISP
ONIBLE

4612200
11
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Especificación Técnica

Items de la Especificación Técnica

No. Atributo Características,
requisitos
funcionales o
tecnológicos

Condiciones de
uso

Cantidad Unidad

11.1 Mantenimiento preventivo
mínimo uno por año durante la
garantía para los equipos UPS.

LAS DEMÁS QUE
DETALLA EL TDR
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SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1  Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:

No. Concepto Día Hora

1 Fecha de publicación del proceso en el portal 2023/09/14 15:00

2 Fecha límite para efectuar preguntas 2023/09/18 15:00

3 Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones 2023/09/20 17:00

4 Fecha límite recepción oferta técnica 2023/09/22 16:00

5 Fecha límite para solicitar convalidación de errores 2023/09/26 17:00

6 Fecha límite para convalidación de errores 2023/09/28 17:00

7 Fecha límite calificación técnica de participantes 2023/10/02 17:00

8 Fecha inicio de puja 2023/10/03 10:00

9 Fecha fin de puja 2023/10/03 10:15

10 Fecha estimada de adjudicación 2023/10/06 17:00

El término para la convalidación de errores será de 2 días.  

3.2  Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta 30 días calendario. En caso de que no se
señale una fecha estará vigente hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de
la LOSNCP.

3.3  Precio de la Oferta:

El precio de la oferta se formulará a través de la herramienta del Portal Institucional del SERCOP y no será visible
para la entidad contratante ni los oferentes interesados hasta cuando UNIVERSIDAD DE LAS ARTES haya
habilitado al oferente para subir la oferta económica inicial.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad.  Cualquier omisión se interpretará
como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa. 

(Para el caso de bienes: La entidad contratante requiere la provisión de REPOTENCIACIÓN Y RECAMBIO DEL
SISTEMA DE RESPALDO UPS Y DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA DATA CENTER DE LA
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES que cumpla con todas las especificaciones y características establecidas en los
pliegos, a fin de que la entrega se realice a plena satisfacción de la entidad contratante).

El precio de la oferta además deberá incluir lo siguiente:

  LAS QUE DETALLA EL TDR

(Para el caso de prestación de servicios: El precio de la oferta deberá cubrir todas las actividades y costos
necesarios para que el oferente preste los servicios objeto de la contratación en cumplimiento de los términos de
referencia correspondientes y a plena satisfacción de la entidad contratante). 

Página 11/24



UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

3.4 Forma de presentar la oferta: La oferta se presentará en un sobre único en UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
o Secretaría de la Comisión Técnica, según corresponda, hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria.

La oferta se podrá presentar a través del Portal Institucional completando el formulario electrónico, o bien en forma
física. Para este segundo caso, se presentará En un sobre que contenga la siguiente ilustración: 

  

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

“CÓDIGO DEL PROCESO: SIE-UA-2023-024”
SOBRE  ÚNICO

Señor(a)                                                                                                                                 
CÉSAR GUEVARA MACAS  
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Presente

PRESENTADA POR: ____________________________________

 

 

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-
recepción.

 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES o Secretaría de la Comisión Técnica, según corresponda recibirá las ofertas
técnicas, conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en
el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.

No se exigirá a los oferentes la entrega de documentos que previamente hayan sido entregados para efectos de
habilitarse en el Registro Único de Proveedores. Tampoco se exigirá que la documentación presentada por los
oferentes sea notariada; únicamente el oferente adjudicatario deberá cumplir con la entrega notariada de
documentos para la suscripción del contrato, (de ser el caso). 

3.5 Plazo de Ejecución: El plazo de entrega de los bienes y/o prestación  de los servicios normalizados es de
 1215 días, contado DESDE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE
.

3.6 Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el númeral 6 del la Convocatoria.  

3.6.1  Anticipo:Se otorgará un anticipo de 50%. 50 por ciento del valor del contrato, excepto el rubro de
mantenimiento en calidad de anticipo, de acuerdo al valor proporcional inscrito a este proceso con la suscripción
del contrato y entrega de las garantías correspondientes.

Valor restante del contrato: Pago contra entrega de 50%. el 50 por ciento contra entrega de la totalidad de los
bienes objeto de la presente contratación, previo informe favorable del administrador del contrato, suscripción del
acta de entrega recepción definitiva y presentación de la factura correspondiente por parte del contratista. Los
valores del mantenimiento preventivo serán cancelados en partes iguales por cada visita anual..
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SECCIÓN IV

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TECNICAS

4.1 Evaluación de la oferta: Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos es estará a la
metodología  “cumple o no cumple”.

4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta técnica se evaluará considerando la presentación de los
Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle:

I  Formulario de la Oferta 

1.1 Presentación y compromiso;
1.2 Datos generales del oferente;
1.3 Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona
jurídica;
1.4 Situación financiera del oferente;
1.5 Componente de los bienes y servicios ofertados;
1.6 Oferta Económica Incial;
1.7 Experiencia del oferente.
Soporte técnico en caso de haber sido exigido)
1.8 Personal técnico propuesto para el proyecto.
1.9 Equipo mínimo requerido
1.10 Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta
1.11 Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano de la oferta.  

II. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

  Observación:

Lineamientos aplicables a la formulación y presentación de la oferta: Para la presentación: El oferente
deberá revisar la información establecida en los términos de referencia y condiciones particulares de los
pliegos, lo que le servirá para identificar la documentación complementaria que deberá presentar para
acreditar los requisitos mínimos solicitados y demás condiciones de participación. En atención a las
modificaciones presentadas a los formularios 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO; y 1.3 NÓMINA DE
SOCIOS Y ACCIONISTAS en la oferta que arroja el Módulo facilitar MFC, de acuerdo a Resolución Externa
Nro. RE-SERCOP-2022-00000129 de fecha 04 de octubre de 2022, se solicita a los oferentes presentar
dichos formularios actualizados como anexos a la oferta, la no presentación de los formularios
actualizados, o la presentación de dichos formularios incompletos o no declarados correctamente, será
causal de rechazo de la oferta. De acuerdo a los lineamientos establecidos por el ente rector de las
contrataciones públicas SERCOP, la oferta técnica y económica, y la convalidación de errores de ser el
caso, se deberán presentar únicamente a través del Portal de Compras Públicas SOCE (Obligatorio). 

4.1.2 Equipo mínimo:

No. Descripción Cantidad Caracteristicas

1 Laptos 1 Care i5 de 8 GB de RAM
con sistema operativo
compatible con la solución
hiperconvergente

2 Etiquetadoras 1 Ancho mínimo de la
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No. Descripción Cantidad Caracteristicas

etiqueta 174 pulgada ?
Modo de operación
Autónomo ? Tipo de
Impresión: transferencia
Térmica. ? Resolución:
203 dpi ? Monitor: Pantalla
LCD monocolor ? Para
Usar con: Continuo y
troquelado. ? Teclado
ABC ? Compatibilidad de
la serie Label: BMP21;
M21

3 Caja de Herramientas
menores; Juego de
destornilladores planos y
estrella

1 Destornilladores planos,
estrellas, torx,
hexagonales de las
medidas estándar

4 Multimetro 1 Gran pantalla con
retroiluminación para
trabajar en lugares poco
iluminados. ? Resistencia
y continuidad. ? Funciones
de frecuencia y capacidad.
? Voltaje máximo CA/CC
de 600 V ?
Mín/Máx/Promedio para
registrar fluctuaciones de
la señal ? Clasificación de
seguridad CAT III 600 V

5 Amperimetro de Gancho 1 Cumple con el
requerimiento de
seguridad IEC 1010 CAT
III 1000V. ? Lectura de
medición RMS verdaderos
de ACV & ACA. ? El
circuito tipo LSI provee de
una alta confiabilidad y
durabilidad -
Multifunciones de rango
automático ACA, DCA,
ACV DCV, Ohms,
Capacitancia, Hz, Ciclo de
duración, Diodo y
confirmación de
continuidad. ? Amplios
rangos en mediciones con
tenaza (2000ª, 240A) en
ambos ACA & DCA. ?
Amplios rangos en
mediciones con tenaza
(2000ª, 240A) en ambos
ACA & DCA. ? Protección
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No. Descripción Cantidad Caracteristicas

por sobrecarga disponible
para todos los rangos. ?
Retención de datos, tecla
relativa y luz de fondo. ?
Cuerpo de plástico ABS
compacto y de alta
durabilidad, resistente al
fuego.

6 Escaleras de tijera de
aluminio

1 De dos a tres metros de
altura

7 Probador de presurización 1 Para pruebas de fugas

8 Suelda de cobre y Plata 2 Antorcha turbo con
manguera + 1/2lb 5por
ciento Silver Brazing Rods
Bundle o de
características similares. ?
Temperatura máxima
1360 grados centígrados ?
A gas ? Certificación ANSI
Z87.1-2003, CSA
Z94.3-2007

4.1.3 Personal técnico mínimo: 

No. Función Nivel de Estudio Titulación
Académica

Cantidad

1 Técnico en aires
acondicionados de precisión

TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ingeniero o
tecnólogo tercer
nivel en Ing.
Electrónica,
Eléctrica,
Telecomunicaciones,
Industrial Redes o
afines registrado en
la SENESCYT

3

2 Técnico en equipos de
protección eléctrica

TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ingeniero o
tecnólogo tercer
nivel en Ing.
Electrónica,
Eléctrica,
Telecomunicaciones,
Redes o afines
registrado en la
SENESCYT

3

3 Especialista en equipos de
seguridad perimetral

TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ingeniero o
tecnólogo tercer

1
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No. Función Nivel de Estudio Titulación
Académica

Cantidad

nivel en Ing.
Electrónica,
Eléctrica,
Telecomunicaciones,
Redes o afines
registrado en la
SENESCYT

4 Especialista en infraestructura
hiperconvergen te dHCI

TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ingeniero o
tecnólogo tercer
nivel en Ing.
Electrónica,
Eléctrica,
Telecomunicaciones,
Redes o afines
registrado en la
SENESCYT

1

5 Especialista en virtualización TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ingeniero o
tecnólogo tercer
nivel en Ing.
Electrónica,
Eléctrica,
Telecomunicaciones,
Redes o afines
registrado en la
SENESCYT

1

4.1.4 Experiencia general y específica mínima:

  No requerido por la entidad  

4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico: 

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

1 Técnico en aires
acondicionados de
precisión

TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ingeniero o tecnólogo
tercer nivel en Ing.
Electrónica, Eléctrica,
Telecomunicaciones,
Industrial Redes o
afines registrado en
la SENESCYT

3

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

1.1 Experiencia en haber
participado en
proyectos como
técnico en la
instalación A/A,
dentro de los últimos
diez años previos a

1 años 1 19.000,00000
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No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

la publicación del
proceso.

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

2 Técnico en equipos
de protección
eléctrica

TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ingeniero o tecnólogo
tercer nivel en Ing.
Electrónica, Eléctrica,
Telecomunicaciones,
Redes o afines
registrado en la
SENESCYT

3

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

2.1 Experiencia en haber
participado en
proyectos como
técnico en equipos
de protección
eléctrica, dentro de
los últimos diez años
previos a la
publicación del
proceso.

1 meses 1 19.000,00000

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

3 Especialista en
equipos de seguridad
perimetral

TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ingeniero o tecnólogo
tercer nivel en Ing.
Electrónica, Eléctrica,
Telecomunicaciones,
Redes o afines
registrado en la
SENESCYT

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

3.1 Experiencia en haber
participado en
proyectos como
especialista en
equipos de seguridad
perimetral, dentro de
los últimos diez años
previos a la
publicación del
proceso.

1 años 1 19.000,00000

Página 17/24



UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

4 Especialista en
infraestructura
hiperconvergen te
dHCI

TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ingeniero o tecnólogo
tercer nivel en Ing.
Electrónica, Eléctrica,
Telecomunicaciones,
Redes o afines
registrado en la
SENESCYT

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

4.1 Experiencia en haber
participado en
proyectos como
especialista en
equipos de seguridad
perimetral, dentro de
los últimos diez años
previos a la
publicación del
proceso.

1 años 1 19.000,00000

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

5 Especialista en
virtualización

TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ingeniero o tecnólogo
tercer nivel en Ing.
Electrónica, Eléctrica,
Telecomunicaciones,
Redes o afines
registrado en la
SENESCYT

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

5.1 Experiencia en haber
participado en
proyectos como
especialista en
equipos de seguridad
perimetral, dentro de
los últimos diez años
previos a la
publicación del
proceso.

1 años 1 19.000,00000

4.1.6 Especificaciones técnicas o Términos de referencia: 

La entidad contratante deberá verificar que cada oferente en la oferta que ha presentado, dé cumplimiento
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expreso y puntual a las especificaciones técnicas de los bienes que se pretende adquirir o, términos de referencia
para los servicios que se pretende contratar, de conformidad con lo detallado en el numeral 2.3 del pliego. 

4.1.7 Patrimonio (Aplicable a personas jurídicas): 

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se
determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP. Para
este procedimiento el monto mínimo de patrimonio que el oferente debe justificar es de: Patrimonio no requerido
de acuerdo al Presupuesto Referencial.  

4.1.8 Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo:

La entidad contratante deberá verificar si alguno o algunos o todos los oferentes cumplen con el porcentaje 
mínimo sectorial ecuatoriano, determinado por el SERCOP. Sólo él o los participantes que cumplen con el
porcentaje mínimo sectorial ecuatoriano continuarán en el procedimiento.

Únicamente cuando en los procedimientos de contratación no hubiere oferta u ofertas de bienes y/o servicios
considerados de origen ecuatoriano, UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, continuará el procedimiento con las ofertas
de origen extranjero.

Umbrales de VAE del Procedimiento
Descripción Umbral VAE

Lote 1 46122 UPS 0,00%
461220011 ACOMETIDA ELECTRICA PARA
INSTALACIÓN DE UPS Y AIRE ACONDICIONADO
DE PRECISIÓN

0,00%

461220011 ACOMETIDA IN / OUT UPS 0,00%
461220011 ADECUACIÓN ESPACIO FÍSICO DATA
CENTER

0,00%

461220011 AIRE ACONDICIONADO DE PRESIÓN
PARA DATA CENTER TIPO INROW

0,00%

461220011 Extensión de garantía para un total de 3
años

0,00%

461220011 GARANTÍA DE UPS DE 15 KVA PARA
DATACENTE TIPO TORRE

0,00%

461220011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
AIRES ACONDICIONADOS PARA DATACENTER
TIPO INROW

0,00%

461220011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS
PARA DATACENTER TIPO TORRE

0,00%

461220011 SISTEMA DE MONITOREO PARA DATA
CENTER

0,00%

461220011 TABLERO DUAL PARA DATA CENTER 0,00%
461220011 UPS ON LINE PARA DATACENTER 0,00%

  Otro(s) parámetro(s) resuelto por la entidad contratante:

No. Parámetro Dimesión

1 Certificado de equipos de última tecnología y de r Certificado en copia simple emitido por el
fabricante de los UPS y Aires
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No. Parámetro Dimesión

Acondicionados de Precisión, mediante el
cual garantice que los equipos ofertados
son de última tecnología y de reciente
fabricación, con la última versión en
hardware y firmware que el fabricante
disponga a la presentación de

2 Certificado de fabricación de equipos ofertados. Cumple/no cumple Certificado de
fabricación de equipos Certificado en copia
simple emitido por el fabricante, mediante el
cual demuestre que ha venido y seguirá
fabricando (por lo menos por cinco (5) años
más) e instalando el mismo tipo de equipos
que se propone en la oferta.

3 Garantía Técnica El oferente debe entregar una Garantía
Técnica sobre los insumos con vigencia de
tres años.

4.1.9 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta:

Parámetro Cumple No Cumple Observaciones
Integridad de la oferta
Equipo mínimo
Personal técnico mínimo
Umbral de Valor Agregado
Ecuatoriano Mínimo (VAE)
Experiencia mínima del
personal técnico
Patrimonio (Personas
Jurídicas)*
Especificaciones técnicas
o Términos de referencia
Certificado de equipos de
última tecnología y de r
Certificado de fabricación
de equipos
Garantía Técnica

* El patrimonio del oferente, como parámetro de evaluación, se aplicará siempre que el presupuesto referencial
sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el presupuesto inicial del estado
del correspondiente.

Únicamente aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos requeridos por 
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, se habilitarán a fin de que los oferentes envíen sus ofertas a través del portal
institucional del SERCOP para participar en la puja.

4.1.10 Información Financiera de Referencia:

Análisis de los Índices Financieros: 

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y
en   tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:
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Índice Indicador Solicitado Observaciones
Índice de solvencia 1,00 mayor o igual a 1,0
Índice de endeudamiento 1,50 menor a 1,5
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SECCIÓN V

PUJA

5.1 Oferta económica inicial: Los proveedores cuya oferta haya sido calificada y habilitada, deberán enviar la
oferta económica inicial a través del Portal Institucional del SERCOP a fin de participar en la puja. 

Las ofertas económicas iniciales presentadas a través del Portal Institucional del SERCOP, obligan al           
oferente a cumplir las condiciones técnicas y económicas ofertadas en el caso de resultar adjudicado, aun cuando
no participare en el acto de la puja.

El oferente deberá presentar en la oferta, el formulario -Oferta Económica Inicial- con los precios unitarios
inicialmente propuestos de los bienes y servicios a suministrar, cuyo valor total será subido por el oferente al portal
como oferta económica inicial, en caso de resultar habilitado. Concluida la puja o negociación, en caso de que el
oferente resulte adjudicado, el valor resultante de la puja o negociación deberá adecuarse a lo previsto en el
cuadro del formulario indicado, con los precios unitarios que justifican el monto final adjudicado, información que
se trasladará al contrato.

5.2 Puja: En el día y hora señalados en la convocatoria, se realizará la puja hacia la baja a través del Portal
Institucional del SERCOP, en la cual participarán únicamente los proveedores que hayan enviado su oferta
económica inicial. 

El porcentaje de variación mínimo durante la puja será del: 1%.

5.3 Negociación: De existir una sola oferta calificada, o si una sola oferta resultare habilitada, o un solo oferente
presentare su oferta económica inicial, se realizará una sesión de negociación de acuerdo a lo establecido en el
artículo 47 del RGLOSNCP.
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SECCIÓN VI

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

6.1 Obligaciones del Contratista:

Garantizar el cumplimiento de porcentaje Valor Agregado Ecuatoriano ofertado.

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos y condiciones
del contrato.

  Coordinar con la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información y la persona designada como
responsable del contrato en la ciudad de Guayaquil, en caso de existir dudas de cualquier explicación o
ampliación referente a la instalación interna de los edificios o de los términos de referencia. - Dar
cumplimiento cabal a los requerimientos técnicos establecidos para esta instalación. - Asumir la
responsabilidad por daños a la Contratante y a terceros, a consecuencia del contrato.Suscribir el acta de
entrega recepción definitiva, transcurrido el plazo establecido para esta adquisición. - Entregar toda la
documentación necesaria para que la entidad contratante proceda con el pago. - El proveedor deberá
encargarse de trámites, permisos, tasas, impuestos o pagos complementarios que intervengan o sean
necesarios para la ejecución y habilitación de la instalación. - Cumplir cabalmente con las obligaciones
derivadas del objeto de esta contratación. - Entregar los bienes objeto de la presente contratación a entera
satisfacción de la Universidad de las Artes. - Cumplir con las condiciones de las Garantías entregadas. -
Entregar los bienes objeto de la presente contratación en cajas selladas por el fabricante. - Realizar el
arranque de los equipos en conjunto con el fabricante de los equipos. - Proveer de un sofware de
monitoreo en linea que incluya los equipos ofertados.  

6.2 Obligaciones de la Contratante: 

Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo 5
días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

Para el caso de servicios, de ser necesario, previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los
contratos complementarios en un plazo días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad.

Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo
previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del
contrato.

Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de
5 días hábiles contados a partir de la petición escrita formulada por el CONTRATISTA. - Suscribir el acta de
entrega recepción de los bienes y servicio recibido, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley
para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. - Facilitar al
CONTRATISTA las condiciones necesarias para el cumplimiento del objeto de esta contratación. - En el
momento de la recepción de los equipos, la Entidad Contratante verificará que estos cuenten con los
respectivos sellos de fábrica intactos. - La Entidad Contratante verificará que los equipos que cumplan
con las especificaciones técnicas descritas por la institución. - Facilitar el espacio necesario en algún
servidore o pc para la instalación del software de monitoreo.  
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